
Abschlussbericht

Beschreibung:

Ort:

Art:

Ersteller: wst

Datum:

Dauer:

Einsatz

Golfplatzstraße 1b

20.03.2007

Wohnhausbrand; Innenangriff mit HD

4,00 Stunden

Liter pro MinuteDruckverbrauchEinsatzdauerNachnameVorname

Anmerkung

Atemschutzträger:

37,09GrubmüllerManuel 22 Min 102 Bar

53,33HehenbergerMarkus 18 Min 120 Bar

34,00HehenbergerFranz 20 Min 85 Bar

DichtprüfungRestdruckwarnungGesamtdruckGerät

Anmerkung

Dichtheit LA

Mitteldruck

Stat. Überdruck LA

Geräte:

Ja

Nein

PSS90 1 205 Bar 55 Bar

Ja

Nein

PSS90 2 195 Bar 55 Bar

Ja

Nein

PSS90 3 210 Bar 55 Bar

DichtheitsprüfungNummerMasken Typ

Anmerkung

Ansprechdruck

Ausatemventil

Masken:

Dräger Panorama Nova A Ja

Dräger Panorama Nova D Ja

Dräger Panorama Nova F Ja

Atem 2.0 FF Puchenau, 15.07.2007



Flaschen:

ArtNummer

 6 4 Liter / 200 Bar

 7 4 Liter / 200 Bar

 8 4 Liter / 200 Bar

 9 4 Liter / 200 Bar

 10 4 Liter / 200 Bar

 11 4 Liter / 200 Bar
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